2xHDGS + YTKSY 4x0,8+HDGS 10x1

5+ HDGS 5x2,5

2xHDGS 3x2,5 + YTKSY 4x0,8+HDGS 10x1
+YDY3x2,5

Przylegajacy budynek
kuchni - nie objety
opracowaniem
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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodta LED, IP65, pobér mocy maks. 4W, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
1 EW1 kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu
nasciennego, nastropowo lub do wbudowania w strop podwieszany, np. Logica LED 12182+piktogram

E AW1 Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, pobor mocy maks. 6W,, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej;
akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu naéciennego,
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TRANSPORT OSOBY
NIEREE NOSPRAWNEJ

Centrala oddymiania np.

RZN 4408-K D+H

Przycisk oddymiania np.

RT-45 D+H
Przycisk przewietrzania

np. SLT-42U D+H

Optyczna czujka dymu
np. SD-0 371 D+H

pip2a Puszka instalacyjna do

TY INSTALACYJNA EI-60

U

WSZYSTKIE PRZE!

0.26 | systemow ppoz
_ PP _ Puszka przytaczeniowa inst.
m“ | oddymiania np. AP-LT prod. D+H
| 1]
| P4 zasilacz 24VDC/2A
.| sterownik kontroli dostepu w obudowie
np. ACCO-KP Satel+OPU-3P
m“umnw czytniki zblizeniowe z klawiaturg
np. ACCO-SCR-BG Satel
M przycisk ewakuacyjny
np. FA-105-OP
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON' s.c. Txo _AOZ m ﬁ
Pracownie: e
SUCHY BOR 46-053, ul. Kesztanowa 15, tel.fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl
e Samodzielny Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. B-pa Jozefa Nathana
ul. Szpitalna 18, 48 - 140 Branice
Qon INWESTYCIA

Aktualizacja systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach "C" i "D"
wraz ze sprawdzeniem stanu istniejacego

OBIEKT

ODDZIAt. SADOWO PSYCHIATRYCZNY O WZMOCNIONYM

nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony, np. Logica LED 12184S P

AW2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, napiecie zasilajace 230V 50Hz, pobor mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie,
= AW2 btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), czas autonomii 1h, do montazu nasciennego lub nastropowego, np.
FB5LED Opticom 19294

" ZABEZPIECZENIU
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